ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Ոռոգման մայր և երկրորդային կարգի ջրանքցքների վրա ոռոգման ջրերի ծախսաչափերի տեղադրման և շահագործման հանձնման աշխատանքների
Տեխնիկական առաջադրանքի

I. Սույն անվանացանկում նշված՝ սարքեր-սարքավորումները, տեղադրման աշխատանքները և տրամաչափումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի <<Արդիական տեխնոլոգիաների կիրառման, ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումները սահմանելու մասին>> N 118-Ն որոշման պահանջներին, МИ-2220-13, МИ 2406-97, ГОСТ 8.586. (1-5)-2005 նորմերին, ինչպես նաև ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի <<Նեղացող Վաք>> տիպի ջրաչափական ջրթափի միջոցով չափումների կատարման մեթոդիկային:

1. Ծախսաչափային (ԾՉ) հանգույցների տեղերի ընտրություն

· ոռոգման մայր և երկրորդային ջրանքցքների բաժանման հանգույցներ
· <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ի և ՋՕԸ-ների հաշվառման դիտակետեր
· առնվազն 20 լ/վրկ ավելի ելք ունեցաղ ջրթող դիտակետեր
· ջրանցքների ջրալրման կետեր, ելքամասեր

2. Ընտրված տեղերում ԾՉ տեղադրման համար նախապատարաստական աշխատանքնեների կատարում    

· ընտրված կետերի տեխնիկական զննում
· թերությունների տեղեկագրեր կամ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր
· ընտրված դիտակետերի համապատասխանեցում գործող նորմերին 

3. Ծախսաչափական հանգույցների բնութագրերի կազմում

· ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի մասնակցությամբ ընտրված տղերի համապատասխանեցման գնահատում ըստ նորմատիվ փաստաթղթերի
· Ըստ տեղերի առանձնահատկությունների չափման միջոցների ընտրության՝ չափման մեթոդի համադրությամբ 


4. ԾՉ ձեռքբերում*, տեղադրում և տրամաչափարկում

· ԾՉ-երի ձեռքբերում 3-րդ կետի պահանջներին համապատասխան 
· Տեղադրման աշխատանքների նախապատրաստում
· ԾՉ-ի տեղադրում
· Տրամաչափարկում՝ այդ թվում մայր ջրանցքների գլխամասերի և սերտիֆիկատի տրամադրում (համապատասխան՝ ՀՍՏ-ԻՍՕ 17025)
· ծախսաչափական հանգույցների չափագիտական բնութագրերի ստեղծում
· տրամաչափման աշխատանքներ՝ դիտակետերի Q(h) կորը ստեղծելու համար 

5. Տվյալների հավաքագրման և կառավարման կենտրոնի (ՏՀԿԿ) տեխնիկական զինում և համապատասխան ծրագրային ապահովում

· Համակարգը իրենից ներկայացնում է SCADA բաշխված համակարգ, որտեղ կա կենտրոնական սերվեր, օպերատորներ և կարգավորիչ հանգույցներ: Այսպիսի համակարգը հնարավորություն է ընձեռում օպերատորին հետևել և կառավարել ողջ ջրային տնտեսությունը:
· Համակարգում գործող կարգավորիչ հանգույցները կարելի է կապել սերվերի հետ և լարային, և անլար կոմունիկացիոն կապերով` WLAN, WIFI, GPRS, 3G, ADSL … 
· Համակարգը օժտված է մոնիթորինգի (թողքի գրանցման և տվյալների հավաքագրման) ֆունկցիոնալությամբ:
· Համակարգը ունի ահազանգման հնարավորություն` նախատեսված գործառույթներից որևէ մեկի խափանման դեպքում:
· Համակարգում գործող կարգավորիչ հանգույցները կարող են կատարել միաժամանակ երկու ֆունկցիա` հետևել անցնող ջրաքանակին և կառավարել այդ հանգույցում գտնվող փականները ( էլեկտրասնուցման աղբյուրի առկայության դեպքում):
· Համակարգը պետք է թույլ տա թափանցիկ դարձնել ջրօգտագործումը և իրական հնարավորություն է  ստեղծում ջրային ռեսուրսների օգտագործման նկատմամբ հասարակական վերահսկողություն իրականացնելու համար:

6. ՏՀԿԿ-ի և ԾՉ –երի, ինչպես նաև դրանց տրամաչափարկման, շահագործման տեխնիական փաստաթղթերի տրամադրում 

– ԾՉ հանգույցների տեխնիկական անձնագրերի ստեղծում, որը պետք է ներառի սակայն չպետք է սահմանափակվի 

ԾՉ հանգույցներ
· Տեղադիրքի նկարագրություն
· Կոորդինատական կետեր
· ԾՉ-ի տեխնիկական նկարագիր
· Սերտիֆիկատ 

 - Տվյալների համաքագրման և կառավարման կենտրոնի (ՏՀԿԿ)

· Սարքեր, սարքավորումներ
· Շահագործման ուղեցույցներ

7. ՏՀԿԿ-ի և ԾՉ-ի շահագործող և տեխնիկական անձնակազմի ուսուցում

· ԾՉ-ի աշխատանքի սկզբունքներ
· Տեղադրման վայրերի առանձնահատկություններ
· Շահագործման պայմաններ
· Ենթադրյալ խափանման վերականգնում
· ՏՀԿԿ-ի գործունեության սկզբունքներ
· համակարգերի սարքերի շահագործում
· օպերատոր-կառավարչի պարտականություններ, պատասխանատվություն
· գործնական պարապմունքներ տեղերում և կենտրոնում՝ ըստ տարբեր սցենարների

8. ԾՉ-ի և ՏՀԿԿ-ի համակարգի փորձարկում և շահագործման հանձնում:

9. Երաշխիքային սպասարկում պայմանագրով սահմանված ժամկետներում:
