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Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

հարց պատասխան գնահատ- 

ման բալը 

չի պա- 

հանջ- 

վում (√) 

բալեր 

5 7 9 

Շահագործվող էլեկտրատեղակա- 

յանքների ընդհանուր քանակը` ենթա- 

կայաններ, բաշխիչ, փոխանջատիչ 

կետեր / էլեկտրահաղորդման օդա- 

յին և մալուխային գծեր (հատ/կմ)  

Մինչև 500 / 800 501-ից մինչև 1500 / 

801-ից մինչև 5000 

1501 / 5001-ից 

ավելի 

 

 

 

 

(բալx0.6) 

 

Շահագործվող էներգատեղակա- 

յանքների ընդհանուր քանակը` գազա- 

կարգավորիչ կետեր (ԳԿԿ), պահա- 

րանային գազակարգավորիչ կետեր 

(ՊԳԿԿ), անհատական ճնշման կար- 

գավորիչ սարք (ԱՃԿՍ) / գազատար- 

ներ (հատ/կմ) 

Մինչև 300 / 150 301-ից մինչև 1000/ 

151-ից մինչև 400 

1001-ից ավելի / 

401-ից ավելի 

 

 

 

 

 

 

(բալx0.6) 

 

Վթարայնության գնահատում` վեր- 

ջին 1 տարվա կտրվածքով (վթար- 

ներ` 100 հազար բաժանորդի հաշ-   

վով) 

 

Մարդու կյան- 

քին վնասի պատ- 

ճառմամբ (ոչ 

մահացու ելքով) 

մինչև 4 վթար 

Մարդու կյանքին  

վնասի պատճառմամբ  

ոչ մահացու ելքով 5 և 

ավելի կամ մահացու 

ելքով մինչև 4 վթար 

Մարդու կյանքին 

վնասի պատճառ- 

մամբ` մահացու ել- 

քով 5 և ավելի կամ 

խմբակային  վթար 

 

 

 

 

(բալ x 1) 

 

Նախորդ ստուգումից հետո ընկած 

ժամանակահատվածում (բայց ոչ 

ավելի, քան 3 տարին) մասնաճյուղի 

(Մ) կողմից գործարկված 6կՎ և  

բարձր լարման էլեկտրատեղակայանք- 

ների (նոր կառուցված և վերակա- 

ռուցված) քանակը 

մինչև 50 51 և ավելի մինչև 150 151 և ավելի  

 

 

 

 

 

(բալx0.4) 

 

Նախորդ ստուգումից հետո ընկած 

ժամանակահատվածում (բայց ոչ 

ավելի, քան 3 տարին) Մ-ի կողմից 

գործարկված միջին և բարձր ճնշ- 

ման էներգատեղակայանքների (գա- 

զի համակարգի նոր կառուցված և 

վերակառուցված) քանակը 

մինչև 50 51 և ավելի մինչև 

200 

201 և ավելի  

 

 

 

 

 

(բալx0.4) 

 

Նախորդ ստուգումից հետո ընկած 

ժամանակահատվածում (բայց ոչ  

ավելի, քան 3 տարին) Մ-ի կողմից.  

     

մինչև լիազոր մարմնից գործարկ- 

ման եզրակացություն ստանալը,  

էներգատեղակայանքը չգործարկելու 

պահանջի խախտումներ 

Տարեկան մինչև 

5 խախտում 

Տարեկան  

6-ից մինչև 15 

խախտում 

Տարեկան 

  16 և ավելի 

խախտում 

 

 

 

(բալx0.8) 

 

պատահարի դեպքում,  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով, լիազոր մարմ- 

նին հայտնելու պահանջի խախտում- 

ներ 

Տարեկան մինչև 

3 խախտում 

Տարեկան  

4-ից մինչև 10 

խախտում 

Տարեկան 

  11   և ավելի 

խախտում 

 

 

 

 

 

(բալx0.6) 

 

                                                                                                                      Ընդամենը  
 
 
 
 
 
 



Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

  
NN 
ը/կ 

 

 
հարցի անվանումը 

ստուգման 
մասին 

նշումը (√) 

չի 
պահանջ- 

վում 
(√) 

հղում 
նորմատիվ 
իրավական 

ակտին 

 
կշիռը 

 

 
մեկնաբա- 
նությունը 

 

 
ստուգման

մեթոդը 
այո ոչ 

1. Էլեկտրաէներգետիկական համա- 
կարգի տնտեսավարող սուբյեկ- 

տում` դրա մասնաճյուղում, համա-
պատասխան մասնագիտական 

(տեխնիկական) կրթություն և փորձ 
ունեցող անձնակազմն առկա է 

   1. Հավելվածի   
II գլխի                

5-րդ բաժնի      
39-րդ կետ 

5  1° 
2° 

2. Տեխնիկական ղեկավարի կողմից 
հաստատված՝  

 

   3. Հավելվածի       
I գլխի 3-րդ 
բաժնի  2-րդ 
կետի «ա» 
ենթակետ 

   

2.1. հրահանգներն առկա են    - '' - 4  1° 

2.2. կանոնադրություններն առկա են    - '' - 4  1° 

2.3. պաշտոնական հրահանգներն 
առկա են    - '' - 4  1° 

 

3. Գազի տնտեսության շահագործ- 
ման, սպասարկման և վերանորոգ- 
ման հատուկ հրահանգները`  հաս- 
տատված կազմակերպության գլխա- 

վոր ինժեների կողմից, առկա են  

   2. Հավելված  
N 26-ի I բաժնի 

2-րդ կետ 

4  1° 
 

4. Բացակայում են, առանց լիազոր 
մարմնից ստացված գործարկման 

եզրակացության գործարկված, 
էներգատեղակայանքներ  

   4. 8-րդ 
հոդվածի   

2-րդ մասի        
«դ» կետ 

5  1° 
 

5. Բացակայում են տնտեսավարող 
սուբյեկտի` դրա մասնաճյուղի կող- 

մից շահագործվող էներգատեղա- 
կայանքներում տեղի ունեցած պա- 
տահարների մասին, լիազոր մարմ- 

նին չհայտնելու դեպքեր 

   4.  8-րդ 
հոդվածի   
 3-րդ մաս 

3  1° 
 

6. Էներգամատակարարող կազմա- 
կերպությունն սպառողների էներ- 
գատեղակայանքներում մարդկանց 
կյանքին վնասի պատճառմամբ 

տեղի ունեցած վթարների մասին, 
3-օրյա ժամկետում, հայտնել է 

լիազոր մարմնին 

   5. Հավելված 
N 2-ի  

1-ին բաժնի 
5-րդ կետ 

5  1° 
 

7. Պատահարների քննության արդ- 
յունքներն` արձանագրությամբ,  

ձևակերպված են  

   5. Հավելված 
N 2-ի  

2-րդ բաժնի 
8-րդ կետ 

4  1° 
 

8. Էլցանցերի հիմնական և օժանդակ 
սարքավորումների նորոգման հեռա-
նկարային տարեկան և ամսական 

ժամանակացույցներն առկա են 

   1. Հավելվածի   
II գլխի 61-րդ 

կետ 

4  1° 
 



9. Էներգասարքավորումների աշխա- 
տանքում հրդեհների, վթարների և 

այլ տեխնոլոգիական խախտում- 
ների կանխարգելիչ միջոցառումներն 

իրականացվում են 

    1. Հավելվածի 
II գլխի  

57-րդ կետի   
4-րդ ենթակետ 

4  1° 
 

10. Փորձարկումների կատարմանը 
թույլատրվող անձնակազմի հա- 
տուկ նախապատրաստումը և պա- 
հանջվող գիտելիքների ստուգումը` 

հանձնաժողովի կողմից,  
իրականացվում է 

   3. Հավելվածի 
 II գլխի             

19-րդ բաժնի       
1-ին կետ  

4  1° 
 

11. Փորձարկումներ կատարող աշխա- 
տողների փորձարկումներ իրակա- 
նացնելու իրավունքը, էլեկտրակա- 
յանքներում աշխատանքի նորմերի 
և կանոնների իմացության ստուգ- 
ման վկայականի «Հատուկ աշխա- 
տանքներ կատարելու իրավունքի 
հավաստում» տողում գրառմամբ, 

հաստատված է 

   3. Հավելվածի  
II գլխի         

19-րդ բաժնի       
2-րդ կետ 

4  1° 
 

12. Էլեկտրակայանքներում աշխա-
տանքներն սկսելուց առաջ շինմոն- 

տաժային կազմակերպության (ՇՄԿ) 
կողմից անհրաժեշտ տեղեկատվու-
թյունը ներկայացվում է (աշխա- 
տանքների բովանդակություն, 
ծավալ, անձնակազմի ցուցակ) 

   3. Հավելվածի 
24-րդ բաժնի       

1-ին կետ  

5  1° 
 

13. Ցածր ռիսկայնության պայմաննե- 
րում աշխատանքներ կատարող 
ները նախնական և սկզբնական 
հրահանգավորում անցնում են 

   3. Հավելվածի 
25-րդ բաժնի       
2-րդ կետի          

«ա» ենթակետ 

3  1° 
 

14. Միջին ռիսկայնության պայմաննե- 
րում աշխատանքներ կատարող- 
ները 3 տարին մեկ անգամ հերթա- 
կան քննություն` աշխատանքի 

անվտանգության ստանդարտնե- 
րից, հանձնում են 

   3. Հավելվածի 
25-րդ բաժնի       
3-րդ կետի 

«ե» ենթակետ 

4  1° 
 

15. Բարձր ռիսկայնության պայմաննե- 
րում աշխատանքներ կատարող- 
ները  տարեկան մեկ անգամ հեր- 
թական քննություն` աշխատանքի 
անվտանգությունից, հանձնում են 

   3. Հավելվածի 
25-րդ բաժնի       
4-րդ կետի 

«գ» ենթակետ 

5  1° 
 

16. Էներգաօբյեկտում համապատաս- 
խան մասանագիտական կրթու- 
թյուն, աշխատանքային փորձ չունե- 
ցող և նոր պաշտոնի տեղափոխ- 
վող  անձանց, մինչև ինքնուրույն 

աշխատանքի անցնելը, տվյալ 
ճյուղում կիրառվող  ծրագրով 
ուսուցումն իրականացվում է 

   1. Հավելվածի 
 II գլխի        

40-րդ կետ 

4  1° 
 

17. Յուրաքանչյուր աշխատատեղի 
պաշտոնական հրահանգներում 

նշված են՝ 

   1. Հավելվածի 
II գլխի 86-րդ 

կետ  

   



17.1. այն սարքավորումների սպասարկ- 
ման հրահանգների, սարքավորում- 
ների և սարքվածքների սխեմաների 
ցանկը, որոնց իմացությունը  պար-
տադիր է տվյալ պաշտոնի համար 

   1. Հավելվածի 
II գլխի  

86-րդ կետի 
1-ին ենթակետ 

4  1° 
 

17.2. աշխատողի իրավունքները, պար- 
տականությունները և պատաս- 

խանատվությունը 

   1. Հավելվածի 
II գլխի 86-րդ 

կե տի 2-րդ 
ենթակետ 

4  1° 
 

17.3. փոխհարաբերությունները վերա- 
դաս, ենթակա և աշխատանքի 

բերմամբ կապված այլ 
անձնակազմի հետ 

   1. Հավելվածի 
II գլխի 

 86-րդ կետի 
3-րդ ենթակետ 

4  1° 
 

18. Շահագործման մեջ գտնվող ռելե- 
ական պաշտպանության և էլեկտրա- 
ավտոմատիկայի (ՌՊԷԱ) սարք- 
վածքների մասին ՌՊԷԱ ծառա- 
յությունում հետևյալ տեխնիկական 

փաստաթղթերը՝ 

   1. Հավելվածի  
VIII գլխի        

803-րդ կետ 

   

18.1. անձնագիր-արձանագրություն- 
ներն առկա են 

   1. Հավելվածի  
VIII գլխի        

803-րդ կետի     
1-ին ենթակետ 

3  1° 
 

18.2. կարգաբերման և ստուգման հրա- 
հանգները կամ մեթոդական ցու- 

ցումներն առկա են 

   1. Հավելվածի  
VIII գլխի        

803-րդ կետի 
2-րդ ենթակետ 

3  1° 
 

18.3. նախադրվածքների քարտերի և 
բնութագրերի տեսքով̀  սարքվածք-

ների մասին տեխնիկական 
տվյալներն առկա են 

   1. Հավելվածի  
VIII գլխի        

803-րդ կետի 
3-րդ ենթակետ 

3  1° 
 

18.4. սկզբունքային, հավաքակցման 
կամ սկզբունքային-հավաքակցման 
կատարողական աշխատանքային 

սխեմաներն առկա են 

   1. Հավելվածի  
VIII գլխի        

803-րդ կետի 
4-րդ ենթակետ 

3  1° 
 

18.5. ՌՊԷԱ բարդ սարքվածներն ստու- 
գելու համար աշխատանքից հանե- 

լու (աշխատանքի մեջ մտցնելու) 
աշխատանքային ծրագրերն առկա են 

   1. Հավելվածի  
VIII գլխի        

803-րդ կետի 
5-րդ ենթակետ 

4  1° 
 

19. Կազմակերպության տարածքում, 
որի էլեկտրակայանքներում իրա- 
կանացվել են աշխատանքները, շին-
մոնտաժային կազմակերպությունը 
(ՇՄԿ) տվյալ կազմակերպությանն 

աշխատանքների բովանդակության, 
ծավալների և կատարման ժամ-
կետների վերաբերյալ տեղեկու-

թյուններ ներկայացրել է 

   3. Հավելվածի  
II գլխի         

24-րդ բաժնի     
1-ին կետ 

4  1° 
 

20. Կազմակերպությունում, որի կայանք-
ներում կատարվել են աշխատանք- 
ներ, ՇՄԿ ներկայացուցչի հետ 

համատեղ ձևակերպված, աշխա- 
տանքների կատարման ակտ- 

թույլտվությունն առկա է 

   3. Հավելվածի  
II գլխի 

 24-րդ բաժնի 
2-րդ կետ 

4  1° 
 

21. Շահագործող կազմակերպության 
ստորաբաժանման ղեկավարի կող- 
մից, ՇՄԿ անձնակազմի աշխա- 

տանքի անվտանգության վերաբեր- 
յալ հրահանգավորման անցկա- 

ցումն իրականացվում է 

   3. Հավելվածի  
II գլխի  

24-րդ բաժնի  
4-րդ կետ 

4  1° 
 



22. Էլեկտրական ցանցերը տնօրինող 
կազմակերպությունը, էլեկտրա- 
կան ցանցերի պահպանվածության 

ապահովման ու դժբախտ պատա- 
հարների կանխման նպատակով,  
էլեկտրական ցանցերի անվտան- 
գության գոտիների խախտումներ 
հայտնաբերելիս, նրանց զգուշաց- 
նում է, իսկ խախտումը չդադարեց- 
նելու դեպքում` դիմում իրավասու 

մարմիններին  

   6. Հավելվածի 
4-րդ բաժնի       
49-րդ կետ 

 

5  1° 
 

23. Կենցաղային նպատակներով  
էլեկտրական, ջերմային էներգիա 

և բնական գազ սպառողների 
էներգատեղակայանքներում տեղի 

ունեցած պատահարների 
քննությունն իրականացվում է 

   5. Հավելված  
N 2-ի   

2-րդ բաժնի          
1-ին կետի                

«բ» ենթակետի 
վերջին 

պարբերություն 

4  1° 
2° 

 

24. Էներգակայանքների սարքավորում-
ների, շենքերի, շինությունների և 
հաղորդակցուղիների տեխնիկա- 

կան սպասարկումը, պլանային նորո- 
գումը և ռեսուրսներն սպառած 

կամ էներգահամակարգի հարաչա- 
փերին չհամապատասխանող 

սարքավորումների վերականգնումը, 
արդիականացումը կամ փո- 

խարինումը կազմակերպվում է     

   1. Հավելվածի 
II գլխի          

59-րդ կետ 
 

5  1° 
2° 

 

25. Օպերատիվ փաստաթղթերը,  
գրանցող ստուգիչ-չափիչ սարքերի 
դիագրամները, օպերատիվ-կար- 
գավարական խոսակցություննե- 
րի ձայնագրությունները, ԿԱՀ-ի 
օպերատիվ-տեղեկատվական 

համալիրի կազմած ելքային փաս- 
տաթղթերը սահմանված ժամ- 

կետներով պահվում են՝ 

   1.* Հավելվածի    
II գլխի   

90-րդ կետ 

5  1° 
2° 
 

25.1. գրանցող սարքերի ցուցմունքնե- 
րի գրանցումները կրիչների վրա 4 

տարի պահվում են 

   - '' - 4  1° 
2° 
 

25.2. բնականոն պայմաններում օպերա- 
տիվ խոսակցությունների ձայնա- 
գրությունները 30 օր պահվում են 

   - '' - 4  1° 
2° 
 

25.3. վթարների և աշխատանքում այլ 
խախտումների դեպքում օպերա- 
տիվ խոսակցությունների ձայնագրու-

թյունները 6 ամիս պահվում են 

   - '' - 4  1° 
2° 
 

 
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝ 
1. ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ.` «Էլեկտրակայանների և ցանցերի շահագործման վերաբերյալ» 
տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1605-Ն որոշում. 
2. ՀՀ կառավարության  22.12.2005 թ.̀  «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական 
կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 2399-Ն որոշում. 
3. ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ.̀  «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» 
տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1933-Ն որոշում. 



4. «Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկո-
ղության մասին»  ՀՀ օրենք (օրենք).   
5. ՀՀ կառավարության 12.04.2007 թ.` «Էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների 
դասակարգումը, դրանց մասնագիտական քննության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1530-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  
N 580-Ն որոշում. 
6. ՀՀ կառավարության 02.04.2009 թ.՝ «Էլեկտրական ցանցերի անվտանգության գոտիների վերաբերյալ» 
տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 363-Ն որոշում: 
 
Ստուգման մեթոդների պայմանական նշանակումներն են` 
1° - փաստաթղթային 
2° - ակնադիտական 
 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ         Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 


